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Аннотация

В архитектуре принято понимать под словом «окно» 
отверстие в стене или кровле для проникновения естест-
венного света, солнечных лучей и свежего воздуха в поме-
щения. В последнее время к этому присоединяется требо-
вание обеспечения контакта с внешней средой. Особенно 
это важно в жилье, где комнаты считаются жилыми, если 
они имеют окна. От размеров, формы и расположения 
окон зависит потребление энергии зданием. Зимой через 
окна происходят большие потери тепла, а летом, наоборот, 
через окна поступает много тепла, которое надо удалять 
с помощью кондиционирования воздуха. Кроме того, через 
окна в помещение поступает естественный свет, который 
экономит большое количество электроэнергии на искусст-
венное освещение. Настоящая статья посвящена частично-
му решению проблемы энергоэффективности жилых зда-
ний путём определения наиболее эффективной площади 
окон с точки зрения расходования энергии на восполне-
ние теплопотерь через окна зимой, ликвидацию теплопо-
ступлений через них летом и расхода энергии на искусст-
венное освещение помещений в течение года. Приводится 
анализ результатов расчёта энергопотребления для жилого 
помещения в условиях муссонного климата российского 
Дальнего Востока и северных районов КНР.

Ключевые слова: площадь окон, энергоэффектив-
ность, естественное и искусственное освещение, тепло-
потери, теплопоступления, критическая освещённость, 
энергозатраты.

Введение

Площадь окон в жилых зданиях устанавливается с по-
мощью нормируемых значений коэффициента естествен-
ного освещения (КЕО). Однако КЕО характеризует только 
физические условия естественного освещения в помеще-
нии. У нас считается, что при КЕО в 0,5 % в глубине по-
мещения на расстоянии 1 м от стены, противоположной 
окнам, на полу создаётся впечатление о насыщенности ес-
тественным светом этого помещения, а в других странах 
нормы могут быть другими. Так, в ФРГ считается, что на-
сыщенность естественным светом в помещении достига-
ется при КЕО = 0,5 % в середине глубины помещения на 
уровне рабочей поверхности (т.е. в 0,8 м от пола) на рас-
стоянии 1 м от боковой стены помещения [1]. В данной 
статье использовались российские нормы [2].

Окна –  самое слабое место в теплоизоляционном кон-
туре здания. Зимой через них уходит наибольшее коли-
чество тепла. Так, нормы» [3] в Москве требуют обеспе-
чения сопротивления теплопередаче около 3 м2·℃/Вт, 
а обычные окна не обеспечивают и 1 м2·℃/Вт. Это зна-
чит, что через окно уходит втрое больше тепла зимой, чем 

через глухую часть стены, что обусловливает дополни-
тельные энергозатраты на отопление. Летом же, наобо-
рот, через окна поступает много солнечного тепла, вы-
зывающего перегрев помещения и повышенные затраты 
электроэнергии на охлаждение при кондиционировании 
воздуха.

В НИИСФ РААСН разработана методика энергети-
ческой оценки систем естественного освещения зданий 
с учётом затрат энергии на электрическое освещение, вос-
полнение теплопотерь через окна зимой и затрат энергии 
на охлаждение помещения с помощью кондиционеров 
летом [4]. Авторы статьи немного модернизировали эту 
методику с учётом новых типов кондиционеров（сплит-
системы) путём упрощения расчёта времени работы кон-
диционеров и учли новые положения по оценке энергоэф-
фективности естественного освещения согласно СП [5].

Климатические условия муссонного климата 
российского Дальнего Востока и северо-восточных 
районов КНР

Города Хабаровск (РФ) и Харбин (КНР) являются ха-
рактерными и сходными по климату для Дальнего Вос-
тока РФ и для северо-восточной части КНР. Их климат 
характеризуется большим количеством ясных и полуяс-
ных дней и высокой солнечной радиацией как летом, так 
и зимой. Так, в Хабаровске в 12 ч дня в январе диффуз-
ная и суммарная освещённости составляют 13,8 и 28,6 
клк, а в июле –  29,3 и 56,5 клк, а в Москве –  7,0 и 9,2 клк 
в январе и 28,3 и 47,8 клк в июле. Соотношения этих ве-
личин в 12 ч дня в Хабаровске: 1:2,07 в январе и 1:1,92 
в июле, а в Москве: 1:1,31 в январе и 1:1,69 в июле. Это 
означает, что в Хабаровске солнечных и полуясных дней 
вдвое больше, чем пасмурных, а в Москве ясных и полу-
ясных дней значительно меньше, особенно в зимние ме-
сяцы. В Харбине количество ясных и полуясных (с от-
крытым солнцем) дней примерно то же, что и в Хабаров-
ске. И температурный режим в обоих городах примерно 
одинаков (табл. 1). А из табл. 2 видно, что и для летне-
го периода, в котором достаточно редко, но приходит-
ся прибегать к искусственному охлаждению воздуха за 
счёт кондиционирования, оба города можно рассматри-
вать как идентичные.

Известны данные о повторяемости температур в горо-
дах РФ [6], в том числе по Хабаровскому краю, где по-
вторяемость температур выше 28 ℃ составляет всего 16 
ч в год (т.е. кондиционирование (охлаждение) помеще-
ний, ориентированных на север, необходимо в течение 
16 ч в год). Это пренебрежимо мало, и можно рассчиты-
вать затраты энергии на охлаждение помещений, выходя-
щих на юг, запад и восток, только по условиям перегрева 
от солнечной радиации.

Выбор площади оконных проёмов жилых зданий в условиях 
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кДж/Вт·ч; 1,3 –  коэффициент, учитывающий потери те-
пла на нагревание наружного воздуха за счёт проветрива-
ния помещения; Rск и Rо –  сопротивления теплопередаче 
окна и стены, м2·℃/Вт; 8760 –  количество часов в году; 
tот и ZOT –  средняя температура, ℃, и длина отопительно-
го периода, сут; tв –  температура внутреннего воздуха зда-
ния; b –  отношение площади остекления к площади проё-
ма в стене; Аск и Аn –  площади окон и пола, м2; 365 –  коли-
чество дней в году [4].

В жилой комнате удельные затраты энергии на воспол-
нение теплопотерь через окно при Rск 0,7 м2·℃/Вт и Rо 
2,12 м2·℃/Вт составят 0,026 ГДж/м2/год, В пересчёте на 
1 кг условного топлива это составит 1,07 кг/м2/год (41,2 кг/
ГДж·0,026 ГДж/м2/год).

Годовой удельный (на 1 м2 площади) расход электро-
энергии на искусственное освещение помещения Wэ.и. 
(кВт·ч/м2/год) рассчитывается согласно [4]:
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где E íîðì
è – нормированная искусственная освещённость 

в жилых комнатах, лк, равная 150 лк; MF –  коэффициент 
эксплуатации для светильников искусственного освеще-
ния [2], принятый равным 0,71; Z –  коэффициент, учиты-
вающий неравномерность освещённости (для жилых по-
мещений достаточно высокий и ориентировочно равный 
1,3 [2]); α –  коэффициент, учитывающий потери энергии 
в пускорегулирующей аппаратуре, который для ЛЛ и СД 

Методика расчёта энергозатрат на естественное 
освещение

Оценка систем естественного освещения может произ-
водиться двумя способами: 1) оценка по приведённым за-
тратам на устройство естественного и искусственного ос-
вещения и его эксплуатацию (в руб. на м2 площади поме-
щения в год); 2) оценка по энергозатратам на освещение, 
восполнение теплопотерь через светопроёмы и ликвида-
цию теплопоступлений через них (в кг условного топлива 
на 1 м2 площади помещения в год). Первый способ хорошо 
подходит для экономической оценки конкретного проекта 
при стоимостных расчётах с учётом соответствующих те-
кущих цен и расценок, но для общей оценки он малопри-
годен, т.к. учёт изменения цен на перспективу практиче-
ски невозможно. Для этой цели больше подходит второй 
способ, дающий оценку системы в энергозатратах, более 
объективную и долгосрочную.

Годовой удельный расход тепловой энергии на отопле-
ние WT.OT (ГДж/м2/год) определяется как
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где 10–6 –  коэффициент перевода из Дж в ГДж; 1,1 –  коэф-
фициент, учитывающий бесполезные потери тепла в си-
стемах отопления; 3,6 –  коэффициент пересчёта единиц, 

Таблица 1

Средние температуры по месяцам, принятые температуры и некоторые данные для зимнего периода

Город

Средняя температура наружного воздуха, ℃ Годовые показатели
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Хаба-
ровск -22,3 -17,2 -8,5 3,1 11,1 17,4 21,1 20,0 13,9 4,7 -8,1 -18,5 1,4 -43 40 -34 -10,1 205

Харбин -23,1 -18,7 -8,8 8,4 8,4 15 18,3 16,7 8,9 0,6 -9,6 -19,1 4,9 -38,1 36,8 -33 -10 176

* Принятая минимальная температура наружного воздуха в холодный период.
** Средняя температура наружного воздуха в отопительный период.

Таблица 2

Климатические данные для летнего периода в Хабаровске и Харбине

Город

Температура, ℃
Преобладающее 

направление ветра 
в июле–августе

Максимальная из 
средних скоростей 
ветра по румбам 

в июле, м/с
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

Абсолютная мак-
симальная темпе-

ратура воздуха

Средняя макси-
мальная темпе-
ратура воздуха

Хабаровск 11,1 17,4 21,1 20,0 13,9 40,0 25,7
ЮЗ

4, 6

Харбин 8,4 15 18,3 16,7 8,9 36,8 26,4 1,71
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Исследованы 4 типа окон: стандартное, высотой 1,5 м 
и шириной 2,1 м; большое, высотой 1,7 м и шириной 2,5 
м; окно уменьшенных размеров, 1,5 × 1,8 м; окно высо-
той 1,7 м и шириной практически на всю ширину комна-
ты –  3,5 м.

Результаты соответствующего расчёта приведены 
в табл. 3 и на рис. 2, из которого видно, что наименьшие 
затраты энергии, в кг условного топлива, на восполне-
ние теплопотерь через окна и для исуственного освеще-
ния исследуемого помещения, имеют место при площа-
ди окон от 3 до 5,0–5,5 м2. При меньших окнах расходы 
электро энергии на электрическое освещение резко возра-
стают. При окнах площадью свыше 5,5 м2 расход энергии 
на восполнение теплопотерь через окна будет превалиро-
вать, повышая общие затраты энергии.

ламп можно принять равным 1,2; β –  коэффициент, учи-
тывающий потери энергии в сети (при использовании ЛН, 
ЛЛ или СД ламп он равен 0,03); Рл и Фл –  общие мощ-
ность и световой поток ламп, Вт; uсв –  коэффициент ис-
пользования светильника, при индексе помещения i = 0,8 
равный 44 [7]; Ти –  время использования искусственного 
освещения, определяемое по критической освещённости 
Екр и графикам хода естественной освещённости в Хаба-
ровске (рис. 1).

При вышеуказанных параметрах помещения и свето-
проёма на расстоянии 1 м от задней стены на полу рас-
чётное значение КЕО е составляет 0,84 %, в связи с чем

⋅= =
e

E
E

íîðì
è

êp

100
17,65  (клк).

Из рис. 1 видно, что в расчётной точке помещения 
нормированные 150 лк как минимум соблюдаются 105 ч 
(3,5·30) в сентябре, 186 ч (6,0·31) в марте, 217,6 ч в апре-
ле, 232,5 ч в мае, 240,0 ч в июне, 258,23 ч в июле и 217,0 
ч в августе. Годовое время использования естествен-
ного света составляет 1238,73 ч. Ти есть разность об-
щего числа часов в год за вычетом по 8 ч сна в сутки 
и времени использования естественного света: 4578,9 ч 
[(16·30,3·12 = 5817,6) –  1238,7]. Wэ.и, по формуле (1), равен 
8,586 кВт·ч/м2/год, В пересчёте на расход условного то-
плива óñë

ý.èW  это эквивалентно 2,833 кг/м2/год (0,33·8,586). 
При этом мы принимаем, что расход условного топлива 
на электростанциях общего использования на 1 ГДж те-
пловой энергии А1 равен 41,2 кг, а на 1 кВт·ч электроэнер-
гии А2 – 0,33 кг [4].

Таким образом, расход условного топлива на восполне-
ние теплопотерь через окна и на искусственне освещение 
исследуемой комнаты Wусл, рассчитываемый как

óñë Ò.ÎÒ 1 ý.è. 2= ⋅ + ⋅W W À W À ,

составляет 2,54 + 2,83 = 5,37 кг/м2/год.
Расход условного топлива на восполение теплопотерь 

через окно в зимнее время прямо пропорционален пло-
щади окна, т.е. значение 2,54 кг/м2/год для ряда окон дру-
гих размеров можно менять пропорционально площади. 
Аналогичного пересчёта затрат условного топлива в ча-
сти искусственного освещения производить нельзя, так 
как они зависят от Ти.

Ти зависит от Eкр и определяется по рис. 1. Для опреде-
ления Екр. надо рассчитывать е в расчётной точке поме-
щения при вышеуказанных размерах помещения и других 
рассматриваемых размерах окна.

Исследование энергетической эффективности 
окон разных размеров в муссонном климате юга 
Дальнего Востока РФ и северо-восточной части 
КНР

Для проведения данного исследования было выбрано 
жилое помещение размером 4×6 м с высотой от пола до 
потолка 3 м на одном из средних этажей многоэтажного 
здания при отсутствии противостоящего здания. Тип осте-
кления описан выше.

Рис. 1. Графики хода наружной диффузной освещённости 
в Хабаровске

Рис. 2. Расход условного топлива на эксплуатацию окна (на воспол-
нение теплопотерь через окно зимой, на искусственное освещение 
и на охлаждение летом)
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τ τ β= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅q bQ Q ÌF A Aìàêñ ìàêñ ìàêñ
ðàä â.ïð.v â.ðàñ å 2 c.ç cê ï( ) / ,  (4)

где Qìàêñ
â.ïð.v и Qìàêñ

â.ðàñ  –  наибольшие значения прямого и рассе-

янного теплопоступлений от солнечной радиации на вер-
тикальную поверхность окна соответствующей ориента-
ции (Вт/м2) при безоблачном небе, определяемые по СНиП 
[6] (для Хабаровска (48о с.ш.) при ориентации на ЮЗ 
Qìàêñ

â.ïð.v
 + Qìàêñ

â.ðàñ  = 473 Вт/м2); τ e  –  коэффициент пропускания 

светопрозрачного заполнения проёма для солнечной ра-
диации, равный 0,57 [5]; τ 2  –  коэффициент, учитывающий 
потери света в переплётах окна [2], принятый равным 0,9; 
МF –  здесь коэффициент, учитывающий загрязнение сте-
кла при эксплуатации [2], принятый равным 0,71; βсз = 
τ4 = 1 (солнцезащитные устройства отсутствуют); b = 1.

В формуле (2):
– Тх определяется по СНиП [6, табл. «Повторяемость 

температур наружного воздуха в часах»] для наружной 
температуры tн = 25 ℃, взятой с некоторым запасом, учи-
тывающим тепловую инерцию внутренних конструкций 
помещения. Для Хабаровска Тх = 66 ч;

– для определения Nx (согласно [9]) необходимо рас-
считать теплоизбытки помещения (Q), в которые входят 
тепло от солнечной радиации, поступающей через окна 
(Q1), тепло от бытовой техники (Q2) и тепло, выделенное 
людьми (Q3). При этом Q1 = V·q, где V –  объём помеще-
ния (в нашем примере 72 м3, 4 × 6 × 3 м3); q –  удельное 
количество тепла, поступающего в помещение через окна 
юго-западной ориентации, принимаемое равным 30 Вт/м3; 
Q1 = 2160 Вт; Q2 = 500 Вт (телевизор, компьютер); Q3 = 
(100 Вт /чел)·3чел =300 Вт; Q = 2960 Вт.

Согласно этому подбираем современный бытовой кон-
диционер «Samsung» c холодопроизводительностью 3,2 
кВт. Его производительность по воздуху P = 900 м3/ч. Тог-

Следует отметить, что этот вывод справедлив только для 
помещений, ориентированных на север, север–северо-за-
пад и север–северо-восток. Для южных ориентаций сле-
дует учитывать нагревание помещений за счёт солнечной 
энергии, поступающей через окна. В этом случае в поме-
щениях может требоваться охлаждение с помощью кон-
диционеров, потребляющих много энергии.

Удельное потребление электроэнергии на охлаждение 
Wэ.х следует определять, согласно [4], по формуле

x x= ⋅ ⋅W L N Tý.õ o , (2)

где Nx –  расход электроэнергии на охлаждение воздуха 
с помощью кондиционера (кВт·ч/м3); Tx –  длительность 
работы системы охлаждения, ч; Lo –  производительность 
системы вентиляции кондиционера (м3/ч) на 1 м2 площа-
ди пола с учётом средней теплоинерционности помеще-
ния, рассчитываемая как

ρ
⋅ ⋅

=
⋅ ⋅ −t t

q
L

ñ

ìàêñ
ðàä

o
ïð.À ð.À

3,6 0,7

( )
, (3)

где 3,6 –  коэффициент пересчёта единиц, кДж / Вт ч; 0,7 –  
учёт нагрева воздуха в трубопроводах; с = 1 кДж/кг/℃ –  
удельная теплоёмкость воздуха; ρ = 1,2 кг/м3 –  плотность 
воздуха; tпр.А –  tp.A –  разность летней расчётной приточной 
температуры воздуха и температуры воздуха в квартире, 
принимаемая равной 3 или 5 ℃ в зависимости от тепло-
напряжённости помещения [8]; qìàêñ

ðàä  –  наибольшее значе-

ние радиационного теплопоступления в помещение, Вт/м2, 
определяемое максимальным значением теплопоступле-
ний от суммарной солнечной радиации, падающей на пло-
скость окна в течение суток, и рассчитываемое по форму-
ле

Таблица 3

Расходы условного топлива на эксплуатацию окон в год

№ Тип окна
(размеры), м Площадь окна, м2 Wт.от, кг/м2 Wэ.и., кг/м2 = +óñë ò.îò ý.è.W W W , кг/м2

1 1,5 × 1,8 2,7 2,18 13,29 15,47

2 1,5 × 2,1 3,15 2,54 2,835 5,37

3 1,7 × 2,5 4,25 3,43 1,626 5,056

4 1,7 × 3,5 5,95 4,8 1,22 6,02

Таблица 4

Расходы условного топлива на эксплуатацию окон при южной (ЮЗ) и, для сравнения, северной ориентациях помещений

№ Тип окна
(размеры), м

Площадь 
окна, м2

Wусл, кг/м2,
на северной стороне

Wусл, кг/м2, на южной 
стороне Wэ.х, кг/м2

1 1,5 × 1,8 2,7 15,47 16,042 0,0572

2 1,5 × 2,1 3,15 5,37 6,038 0,668

3 1,7 × 2,5 4,25 5,056 5,957 0,901

4 1,7 × 3,5 5,95 6,02 7,281 1,261
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да расход электроэнергии на охлаждение воздуха с помо-
щью этого кондиционера Nx = Q/P = = 3,23 Вт·ч/м3.

Далее, сомножитель Lо в формуле (2), для расчёта Wэ.х, 
рассчитывается по формулам (3) и (4) и справочнным дан-
ным [6], а для перевода Wэ.х в килограммы условного то-
плива на 1 м2 эту величину надо умножать на переводной 
коэффициент А2 = 0,33 кг/кВт·ч.

Для исследуемых окон в комнате площадью 4×6 м2, ори-
ентированной на юго-западную сторону (ЮЗ) горизонта, 
при использовании для летнего охлаждения бытового кон-
диционера расходы условного топлива на восполнение те-
плопотерь через окна зимой, на искусственное освещение 
и на охлаждение летом приведены в табл. 4.

На рис. 2 представлены графики изменения затрат 
условного топлива на эксплуатацию светопроёмов разной 
площади, в жилом помещении, ориентированном на север-
ную и южную стороны горизонта при условии, что в ком-
нате, ориентированной на южную сторону горизонта, при 
tн > +25 ℃ включается бытовой кондиционер «Samsung». 
Поступление тепла через окно в зимнее время при этом 
не учитывается.

Ещё раз отметим, что наименьшие расходы условного 
топлива имеют место при площади окна от 3 до 5,0–5,5 м2 
как при ориентации окна на южную, так и на северную 
стороны горизонта (рис. 2).

Также отметим, что значения величин Q1, Q2 и Q3 при-
нимались согласно [9], и хотя при их изменении удельный 
расход электроэнергии на охлаждение может меняться, это 
не влияет на результаты данного исследования.

Выводы

Исследования для климатических условий Хабаровс-
ка показали, что площади окна от 3 до 5,0–5,5 м2 в ком-
натах глубиной до 6 м, максимальной для жилья, –  наи-
более энергоэффективны. В Харбине, где климатические 
параметры аналогичны, наиболее энергоэффективны окна 
такой же площади. Конечно, в каждом конкретном слу-
чае следует учитывать затенение окружающей застрой-
кой, но для типовой застройки такие рекомендации мож-
но считать общими.
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В КНР возобновляемая энергия стала дешевле 
энергии от сжигания газа

Компания Wood Mackenzie опубликовала отчёт о состоянии воз-
обновляемой электроэнергетики в КНР, отметив в нём рубежный мо-
мент: впервые энергия ВИЭ в среднем по стране стала дешевле по-
лучаемой за счёт сжигания газа. К 2026 г. чистая энергия станет до-
ступнее и самого дешёвого и грязного варианта –  от угольных ТЭС.

В Шанхае и Цинхае цены на ВИЭ и уголь уравнялись, а по всей 
стране это произойдёт к 2026 г. В самых отстающих районах за ВИЭ 
приходится сейчас платить на 70 % больше.

Ещё один важный тренд –  заметное падение стоимости энергии 
солнца; в этом году в КНР она впервые стала ниже, чем от ветровых 
турбин. В начале августа была пройдена и ещё одна отметка –  сол-
нечная энергия стала дешевле, чем средняя цена по электросети. То 
есть проекты в этой сфере стали рентабельными без всяких оговорок.

При этом 25 лет назад в стране вообще не было солнечных стан-
ций, а теперь КНР –лидер по мощностям с минимум двукратным от-
рывом от преследователей.
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Случайно создали самый чёрный материал в мире

Исследователи из Массачусетского технологического универси-
тета создали самый чёрный в мире материал –  он улавливает более 
99,995 % входящего света. Открытие произошло случайно.

Учёные экспериментировали с методами выращивания нанотру-
бок на электропроводящих материалах, таких как алюминий –  цель 
была в том, чтобы повысить их электрические и тепловые свойства. 
Команду удивил цвет полученного материала и они поняли, что изо-
брели, когда измерили его оптическое отражение.

Разработку нанесли на природный жёлтый алмаз весом 16,78 ка-
рат и показали на художественной выставке на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже. Камень за $2 млн выглядел как плоская и чёрная пустота 
вместо того, чтобы сверкать и переливаться.

По словам учёных, практическое применение самый чёрный 
в мире материал может найти широкое применение. Например, его 
можно использовать в оптических шторах, которые уменьшают не-
желательные блики.
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